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ARRETE PREFECTORAL N° 2023~ A6%-014

Alimentation en eau destinée a la consommation humaine
de la commune de Castellane

Communauté de Communes Alpes Provence Verdon

Mise en conformité des captages des sources de Lagne et Basse Lagne

« portant déclaration d'utilité publique :

- destravaux de dérivation des eaux

- de l'instauration des périmétres de protection
« portant autorisation d'utiliser de I'eau pour la production, le traitement et la distribution au public
d’eau destinée a la consommation humaine
* portant autorisation de prélévement de 'eau
« déclarant cessibles les terrains nécessaires a |'opération

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 & L.1321-10, L.1324-3, 113121 et
R.1321-1 4 R1321-63 ;

VU le Code de I'Environnement et notamment les articles L.215-13, L.214-1 4 L.214-19, L.211-1 & 13, L123-
1319 et R.214-12 60 ; R.211-71 a R.211-74

Agence Régionale de Santé — Délégation Départementale des Alpes-de-Haute-Provence
CS 30229 — 04 013 Digne-les-Bains Cedex — Tél. : 04 13 55 88 20



VU le Code de I'Expropriation pour Cause d’Utilité Publique et notamment les articles L.121-1 a L122-7,
1131-1 3 1132-4, 1; R. 112-1 3 R. 112-24, R. 121-1 2 R. 122-7 et R. 1311 aR.132-4;

VU le Code de I'Urbanisme et notamment les articles, L 151-43, L.152-7, L.153-60, L.161-a L 16310 ; L.211-
1; R.151-1 4 R.151-53 ; R.161-8;

VU le Code Rural et de la péche maritime, notamment les articles L.151-37-1, R.152-29 a 35;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-1 4 12, D.2224-1 a
22,

d .
VU'le Code forestier et notamment les articles R.141-30 a R.141-38 ;

VU larrété du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain soumis 3 déclaration en application des articles L 214-1 3 L 2146 du Code de
I‘environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée a larticle R.214-1 du

méme code ;

VU l‘arrété du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées a la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R.

1321-38 du code de la santé publique ;

VU larrété du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélevements et d'analyses du contrdle sanitaire
pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-
15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

VU Jlarrété du 20 juin 2007 relatif 3 la constitution du dossier de la demande d'autorisation
d'utilisation d'eau destinée a la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 a R. 1321-12

et R. 1321-42 du code de |a santé publique ;

VU I'Arrété du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs
équipés de lampes a rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée a la
consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et 1) du code de la santé

publique ;

VU le Schéma Directeur d'’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhéne-Méditerranée-Corse
(SDAGE - RMC) 2022-2027, adopté par le comité de bassin le 18 mars 2022 et approuvé par le Préfet
coordonnateur de bassin le 21 mars 2022 ;
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VU le rapport de I'hydrogéologue agrée en matiére d’hygiéne publique pour le département des Alpes
de Haute Provence, Jérome GAUTIER, relatif 2 Vinstauration des périmétres de protection en date du

14 avril 2018 ;

VU la délibération de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, en date du 21 juin 2022,
et de la commune de Castellane, en date du 8 juin 2022, approuvant le dossier et son montant et
demandant d‘une part de déclarer d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines pour la
consommation humaine et I'instauration des périmétres de protection du captage, d‘autre part de
I'autoriser 3 traiter et distribuer au public de I'eau destinée a la consommation humaine ainsi qu'a
mettre en place des installations, ouvrages ou travaux et aménagements de prélévement relevant de la
nomenclature du Code de I'environnement ;

VU le dossier soumis a I'enquéte publique et parcellaire ;

VU l'arrété préfectoral n® 2023-11-001 du 11 janvier 2023 portant ouverture de l'enquéte préalable a la
déclaration d‘utilité publique ;

VU les conclusions et l’avis du commissaire enquéteur, en'date du 15 mars 2023;

VU le rapport en date du 9 mai 2023 présenté en séance du Conseil Départemental de
I’Environnement et des Risquées Sanitaires et Technologiques ;

VU lavis émis par le Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques lors de la séance en date du 30 mai 2023 ;

CONSIDERANT que les besoins en eau destinée a la consommation humaine de la commune de
Castellane énoncés a I'appui du dossier sont justifiés ;

CONSIDERANT que Iinstauration des périmétres de protection permet d’assurer la protection de la
qualité des eaux prélevées et qu'il y a lieu de mettre en conformité avec la législation les installations
de production et de distribution des eaux destinées 3 la consommation humaine sur la commune de

Castellane;

SUR proposition du Directeur de I’Agence Régionale de Santé Provence Alpes Cote d'Azur,
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ARRETE :

Chapitre 1:
Déclaration d’Utilité Publique, Prélévement et Protection de |'Eau

Article 1: Déclaration d'utilité publique

Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice de la commune de Castellane, responsable de la
production et distribution d’eau destinée a la consommation humaine:

e les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation
humaine 2 partir des captages des sources de Lagne et Basse Lagne sis sur ladite commune,

o la création d’un périmétre de protection immédiate, dont les terrains doivent étre la pleine
propriété de la commune de Castellane, d’'un périmeétre de protection rapprochée ainsi que
Iinstauration des servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité de I'eau.

Article 2 : Autorisation de prélévement de I'eau dans un but d’intérét général

La commune de Castellane est autorisée a prélever et a deriver une partie des eaux souterraines au
niveau des captages des sources de Lagne et Basse Lagne dans les conditions fixées par le présent

arrété.

Article 3 : Caractéristiques, localisation et aménagement du captage

Les ouvrages sont situés sur la commune de CASTELLANE (04), au lieu-dit « La Lagne », & environ 2,5km
a 'est-sud-est du chef-lieu.

L'ouvrage de captage de Basse Lagne, créé en 1932, ainsi que ses galeries se situent sur la parcelle
privée n°C125.
L'ouvrage de captage de la Lagne se situe sur la parcelle communale n°C124 ; les galeries de captage

concernent également la parcelle privée n°C123. Il aurait été créé en 1926.

Les coordonnées géographiques des ouvrages sont les suivantes (Lambert 93):
- Captage de la Lagne : X: 984913,40 m / Y : 6310947,19 m /Z:+80Tm
- Captage de Basse Lagne : X : 984899, 21 m /Y : 6310911,03 m /Z:+795m

Code BSS:
- Captage de |a Lagne : BSSO02FEHR
- Captage de Basse Lagne : BSS004CQJS
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Article 4 : Conditions de préléevement

Article 4.1: Volumes maximaux de préléevement

Les volumes maximaux d’exploitation autorisés sont : .
- Captage de la Lagne : volume de prélevement maximum journalier de 140 m*fjour et volume de

prélévement maximum annuel de 25 000 m3/an.
- Captage de Basse Lagne : volume de prélévement maximum journalier de 65 m*fjour et volume de

prélévement maximum annuel de 11 000 m3fan.

Article 4.2 : Comptage des volumes prélevés et distribués

En application de l'article L. 214-8 du Code de I’Environnement, les installations de captage doivent
disposer d'un systéme de mesure. Ces dispositifs permettent également d’établir le rapport technique
et financier en application du Code Général des Collectivités Territoriales.

L’exploitant est tenu de conserver 3 ans les dossiers correspondants a ces mesures et de les tenir a la

disposition de l'autorité administrative.
Les résultats de ces mesures doivent étre communiqués annuellement au service de |'eau de la

Direction Départementale des Territoires.

La fréquence des relevés de comptage des volumes prélevés doit se conformer aux éventuelles
mesures établies dans le cadre d’une gestion de la sécheresse.

Afin de mettre en place une gestion optimale, des compteurs totalisateurs pourront étre placés en
sortie des réservoirs, sur les conduites de distribution. Le comptage des volumes devra étre relevé

mensuellement (unité : métre cube).

Article 4.3 : Mesures conservatoires

Conformément au paragraphe Il de Iarticle L.211-1 du code de I'environnement, la commune gére de
maniére équilibrée la ressource en eau de Castellane :

- En satisfaisant prioritairement aux exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et
d’alimentation en eau potable de la population notamment par la mise en ceuvre de périmeétres de

protection de captage ;
- Et en conciliant les exigences de la vie biologique du milieu récepteur par le maintien d’un débit

restitué au plus prés du point de prélévement.

Article 5 : Situation de ouvrage et du prélévement par rapport a la nomenclature « eau »

Article 5.1: Les ouvrages de prélévement en eau

Les ouvrages de captage de l'eau sont soumis a déclaration au titre du code de I'environnement et

relevent de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises a Autorisation ou a
Déclaration établie par I'article R.214-1 du Code de I'Environnement :
« Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non
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destiné & un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines
ou en vue d’effectuer un prélévement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d’accompagnement de cours d'eau. »

Article 5.2 : Le prélévement de l'eau

Le prélevement global de I'eau reléve de la rubrique -1.1.2.0. de la nomenclature des opérations
soumises & Autorisation ou 3 Déclaration établie par I'article R.214-1 du Code de I'Environnement :

« Prélévements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
systéme aquifére 3 I'exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé €tant :

1. supérieur ou é€gal 3 200 000 m?3/an — soumis & Autorisation

2. supérieur & 10 000 m%an mais inférieur & 200 000 m?/an - soumis & Déclaration »

Le volume annuel de prélévement d’eau a partir des captages de la Lagne et de Basse Lagne sont
compris entre 10 000 et 200 000 m3, ces captages sont donc soumis & déclaration.

Article 6 : Rendement du réseau de distribution d’eau potable

Le réseau de distribution d‘eau potable de Castellane doit é&tre surveillé en permanence afin de
déceler notamment les problémes d’étanchéité des canalisations et d’y remédier.

En application de I'article L.211-1 du Code de I’Environnement, les systémes de mesure mis en place
doivent permettre une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. Dans ce cadre,
le rendement du réseau communal d’eau potable doit étre conforme aux dispositions de l'article
D213-48-14-1 du code de I'environnement. '

La commune doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour diminuer les fuites sur le réseau
et amdliorer le rendement du réseau afin d’atteindre un rendement égal 4 85 % ou & une valeur de
65 % augmentée du cinquiéme de I'Indice Linéaire de Consommation.

Le rendement de réseau doit &tre établi comme critére d’appréciation dans le rapport financier et
technique du service public d’eau potable, conformément aux articles L.2224-5 et D.2224-1 a 5 du

Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 7 : Indemnisations et droit des tiers

Les indemnités qui peuvent étre dues aux propriétaires des terrains ou aux occupants concernés par
I'exploitation des captages des sources de Lagne et Basse Lagne sont fixées selon les régles applicables
en matiére d‘expropriation pour cause d'utilité publique. Les indemnités dues sont & la charge de la

commune de Castellane.

Article 8 : Périmétres de protection du captage

Des périmétres de protection immédiate et rapprochée sont établis autour des installations de
captage.
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Ces périmétres s'étendent conformément aux indications du plan parcellaire joint au présent arréte.

Article 8.1 : Dispositions communes aux périmétres de protection immédiate et rapprochée

En régle générale, toute activité doit prendre en compte la protection des ressources en eau
souterraine de ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable & chaque projet.

Tout dossier relatif 3 des projets d‘installations, d'activités, de travaux, de dépots, d'ouvrages,
d’aménagement ou d'occupation du sol doit faire I'objet d'un examen attentif des autorités chargées
de linstruire en ce qui concerne les risques éventuels de transfert de substances polluantes en
direction de l'aquifére. Les dossiers doivent comporter les éléments d’appréciation a cet effet.

Les propriétaires des parcelles concernées informent leurs locataires de I'existence des périmétres de
protection et des dispositions a respecter, ainsi que les entreprises amenées a y intervenir.

Tout propriétaire ou gestionnaire d'un terrain, d'une installation, d’une activité, d’'un ouvrage ou d'une
occupation du sol réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faire
connaftre son intention a I’Agence régionale de santé en précisant :

. les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement
ou indirectement 4 la qualité de l'eau,

- les dispositions prévues pour parer aux risques précités.

Il aura & fournir tous les renseignements susceptibles de lui é&tre demandés. L'enquéte hydrogéologique
éventuellement prescrite par Fadministration sera faite par un hydrogéologue agréé en matiere
d’hygiéne publique au frais du pétitionnaire.

Les prescriptions des périmétres de protection peuvent étre révisées, par décision préfectorale aprés
enquéte publique, & tout moment en fonction des résultats du contrdle sanitaire effectué sur les eaux
par I'Agence Régionale de Santé, notamment en cas de non-conformité aux limites de qualité d'un ou
plusieurs des paramétres analysés, de maniére répétée et récurrente ou significativement élevée, et
faisant apparaitre une dégradation de la qualité de l'eav.

Toutes mesures devront étre prises pour que la commune de Castellane et la Délégation
Départementale de |'Agence Régionale de Santé soient avisées sans délai de tout accident entrainant
le déversement de substances liquides ou solubles a l'intérieur des périmetres de protection, y compris
sur les portions de voies de communication traversant ou jouxtant les périmétres de protection.

La création de nouveau captage destiné & |'alimentation en eau potable devra faire I'objet d'une
nouvelle définition de périmétres de protection. Ces nouveaux ouvrages devront étre autorisés au titre
des Codes de I'Environnement et de la Santé Publique et étre pourvus d'une déclaration d'utilité

publique.

Article 8.2 ; Périmétre de protection immédiate

Le périmétre de protection immédiat concerne la parcelie section C, lieu-dit "La Lagne" la parcelle n°®
124 entigére, n° 123 et n° 125 pour parties. Les surfaces correspondantes des parcelles n® 123 et 125
devront &tre acquises par la commune dans un délai maximal de 5 ans.

Il est délimité conformément au plan joint en annexe. Sa surface est d’environ 3000m?,
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Des servitudes sont instaurées sur les terrains du périmétre de protection immédiat suivant les
prescriptions énoncées ci-dessous :

Lorsque des terrains situés dans un périmétre de protection immédiate appartiennent a une
collectivité publique, il peut &tre dérogé a I'obligation d'acquérir par I'établissement d'une convention
de gestion entre la collectivités publique propriétaire et la commune de Castellane.

Un -panneau d'information du public relatif aux finalités et aux dispositions réglementaires du
périmétre de protection immédiate est appose sur le portail.

Aucun ouvrage ou élément de captage supplémentaire ne peut &tre réalisé, sauf autorisation
préfectorale préalable.

Seules sont autorisées les activités liées a l'alimentation en eau potable et a condition qu’elles ne

provoquent pas de pollution de I'eau captée. Ainsi sont notamment interdits :

- tous les dépéts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessités par la surveillance du
captage,

- toute circulation de véhicules non autorisés,

- toute activité, tout aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires
a I'exploitation des installations.

Toutes les dispositions sont prises pour que les véhicules des services chargés du contrdle sanitaire des
eaux, de l'entretien et de la maintenance des installations aient un accés permanent au périmétre de
protection immédiate.

Afin d’empécher efficacement I'accés du périmetre de protection immédiate a des tiers, ce périmétre
doit &tre clos et matérialisé par une cléture grillagée enterrée & sa base (1,80 m de hauteur minimum)
et munie d’un portail fermant a clé. Son accés est interdit au public.

Les trappes et autres moyens d'acces aux ouvrages de captage doivent &tre verrouillés, étanches et
situés 3 50 cm au minimum au-dessus du sol. Un grillage ou un clapet anti-retour doit étre apposé au
niveau des ouvertures, en particulier des surverses et vidanges, afin d'éviter I'intrusion d’animaux ou
des actes de malveillance. Les canalisations de départ vers I'adduction doivent étre équipées de
crépines inox. Les ouvrages doivent étre équipés de ventilations hautes et basses protégées par une

moustiquaire.

L'aire protégée doit étre régulierement débroussaillée et entretenue exclusivement par des moyens
physiques (manuels ou mécaniques). L’emploi de produits chimiques ou phytosanitaires est interdit. La
végétation, une fois coupée, doit étre extraite de I'enceinte du périmétre de protection immédiate.

Des visites réguliéres des ouvrages de captage et des périmétres de protection immédiate doivent
permettre le respect des prescriptions énoncées ci-dessus.

Travaux a réaliser dans le périmétre immédiat dans un délai de 6 mois :
. Installer une cldture grillagée enterrée a sa base (1,80 m de hauteur minimum) et munie d’un
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portail d‘acces fermant a clef mis en place sur la limite sud du PPI.
- Prévenir les éventuels retour d’eau par la pose de clapet anti-retour.
- Equiper les surverses de grillages afin d’empécher Vintrusion d‘animaux.

Travaux a réaliser sur le captage de la Lagne dans un délai de 6 mois :
- Mettre en place une porte d’accés au captage, verrouillée et étanche.
- Empécher le retour des eaux depuis le réservoir du Pesquier par la pose d'un clapet
antiretour pour éviter sa vidange dans le captage de la Lagne et corriger le défaut du compteur.
- Mettre en place un dispositif de mesure du débit dans le couloir de réunion des eaux
captées par les galeries.
- Reprendre les éléments de magonnerie et de structure dégradés.
- Dévier les eaux arrivant du captage de la Haute Lagne vers le trop-plein du captage de la
Lagne
- Modifier les prises d’eau des deux abonnés desservis par convention afin de faire
correspondre physiquement le droit d’'eau sur la surverse et non pas directement dans le
captage.
- Installer un clapet anti-retour sur la surverse.

Travaux a réaliser sur le captage de Basse Lagne dans un délai de 6 mois :

- Mettre en place une porte d'accés au captage verrouillée et étanche.

- Couvrir le treillis du pied-sec par des plaques étanches.

- Vérifier le compteur de production.

- Mettre en place un dispositif de mesure du débit dans le couloir de réunion des eaux
captées par les galeries

. Améliorer de maniére efficace et durable la décantation des eaux notamment par un
curage régulier des galeries drainantes.

- Eliminer les conduites non utilisées ou non nécessaires a I'alimentation en eau potable en
veillant a assurer une protection efficace contre toute intrusion animale ou acte de
malveillance. '

- Eliminer totalement les souches et résidus végétaux présents sur le toit du captage.

- Reprendre les éléments de maconnerie et de structure dégradés et procéder a la pose d'un
enduit 3 l'intérieur du captage, notamment au niveau de la voute.

- Installer un clapet anti-retour sur la surverse.

Article 8.3 ; Périmétre de protection rapprochée

Le périmetre de protection rapproché s’étend sur les parcelles n° 101pp, 102, 103, 104pp, 106pp, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 120pp, 121pp, 122, 123pp, 125pp, 151pp, 158pp section C de la commune de
Castellane conformément au plan parcellaire annexé au présent arrété.

La surface globale est d’environ 15,5 ha.

Un panneau d‘information du public relatif aux finalités et aux dispositions réglementaires du
périmétre de protection rapprochée est apposé en limite de périmetre sur le chemin (ou la route)

d‘accés.
Dans le périmétre de protection rapprochée, la commune de Castellane peut instaurer un droit de
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préemption urbain et prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de
la ressource en eau, dans les conditions définies aux articles L.211-1 du code de l'urbanisme et R.1321-

13-3 et 4 du code de la santé publique.

Des servitudes sont instaurées sur les terrains du périmétre de protection rapprochée selon les
prescriptions énoncées ci-dessous.

Dans ce périmetre sont interdits toute activite, installation, travaux, dépét, ouvrage, aménagement ou
occupation du sol de nature & nuire directement ou indirectement 2 la qualité des eaux et en
particulier :

s Dans ce périmétre sont interdits toute activité, installation, travaux, dépét, ouvrage,
aménagement ou occupation du sol de nature a nuire directement ou indirectement 2 la qualité des
eaux et en particulier : '

- la transformation de zones agricoles ou naturelles vers des zones urbanisables. La vocation
naturelle des terrains doit &tre maintenue ;

- lacréation ou I'extension de parcelles cultivées.

- toute nouvelle construction y compris les abris temporaires pour les animaux. Les habitations
existantes doivent disposer d’un assainissement conforme a la réglementation en vigueur ;

- lacréation de batiment d'élevage ;

- les installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi N°76-663 du 19
juillet 1976 susceptibles des nuire a la qualité de l'eau ;

- toute installation, ouvrage, travaux ou activité en lien avec la ressource en eau ou les milieux
aquatiques et concernée par la nomenclature des opérations soumises a déclaration ou autorisation
(prélevement d’eau souterraine par puits ou forage, prélévement d'eau de surface, création ou
modification de captage d’eau, mare, étang ou bassin). Sont autorisés les ouvrages liés a la surveillance
de l'aquifére ou destinés a la recherche ou I'exploitation d'eau destinée a la consommation humaine
au bénéfice de la collectivité. Les ouvrages de prélévement d’eau souterraine préexistants et dument
déclarésfautorisés doivent étre sécurisés vis-a-vis notamment des pollutions, infiltrations d'eau de
surface et des retours d’eau. Les autres ouvrages préexistants doivent étre condamnés ou combiés
dans les régles de V'art ; _

. lacréation de sondages ou forages dans le but de réaliser de la géothermie;

- les travaux mécanisés incluant des terrassements importants, impactant le sol et le sous-sol et le
décapage des couches superficielles des terrains ;

- louverture d'excavation, mines, carriéres ;

. tous remblais d’excavations et dépdts de matériaux mémes inertes.

- Iinstallation d’éoliennes.

- la création de chemins, pistes ou de routes. L'acces au chemin de desserte existant au nord des
captages pour des véhicules motorisés est réservé aux propriétaires et ayant-droit des parcelles
desservies. Un affichage indiquant cette limitation d’acces est'mis en place.

- le recalibrage des voies existantes en vue de leur élargissement. Les voies et chemins sont
entretenus réguligrement de maniere & éviter des travaux importants de réfection.

- la création de parkings ou d'aires de stationnement.

- les pratiques tout terrain d’engins a moteur.

- l'usage d’additifs chimiques dans les sels de déneigement ;

- linstallation de canalisations, de réservoirs ou de dépbts d’hydrocarbures liquides ou gazeux,
d'eaux d'irrigation et de produits polluants de toute nature ;
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. tout dépdt de déchets ménagers ou industriels, de déchets inertes, d‘immondices, de détritus,
produits radioactifs de toute nature ou de tout produits susceptibles d‘altérer la qualité des eaux par
ruissellement ou infiltration.

- le dépét, le stockage temporaire ou permanent, la manipulation, le transvasement ou la
préparation d’engrais, produits destinés 3 la fertilisation des sols, produits phytosanitaires,
hydrocarbures ou de tout produit polluant susceptible d'altérer la qualité des eaux par ruissellement
ov infiltration.

. lutilisation et I'épandage d’engrais liquides, de lisiers, purins et fumiers frais, susceptibles de
migrer rapidement avec les eaux de ruissellement et d’infiltration, boues de station d’épuration,
matiéres de vidange ou produits assimilés ;

- tout nouveau rejet ou épandage d‘eaux usées industrielles, domestiques ou agricoles, des eaux
pluviales et de toute autre substance polluante ;

- les activités agricoles et d’élevage, y compris le paturage.

- I'établissement de parcours équestre.

- les sites d’engrainage ou de fourrage pour la faune sauvage ou généralement toute action
permettant sa concentration en un point ;

- l'enterrement du bétail ;

- La suppression des boisements (défrichage, dessouchage, écobuage), les coupes a blanc. La
vocation sylvicole des parcelles existantes est maintenue. '

- la création d‘aires de dép6ts de bois.

- Le stationnement prolongé et les opérations d'entretien des engins forestiers,

- Lebrilage de déchets et de végétaux.

- La création d'installation de camping, le stationnement de caravanes ;

- lacréation de cimetiére ;

- l'organisation de rassemblement publics ;

. toute activité non explicitement citée ci-dessus mais susceptible d’altérer la qualité de I'eav ou

d‘en modifier les caractéristiques.

. Réglementation de lactivité forestiere et/ou des zones boisées :

- Les propriétaires privés des zones boisées, les entreprises d’exploitation et les entreprises en
charge des travaux informent la commune de Castellane ainsi que I'exploitant des installations de
production et de distribution d'eau, le cas échéant, de tous travaux d’exploitation forestiére.

- Le renouvellement progressif des boisements par irrégularisation, par un mélange d‘essence et par
régénération naturelle est privilégié. Les compléments de plantation sont utilisés uniquement si
nécessaire.

- Le débardage et le débusquage sont mis en ceuvre de facon 3 éviter la déstructuration des sols, la
création d’‘orniéres ou de zones de stagnation d’eau.

. Les ornieres de débardage éventuelles seront comblées lors de la remise en état des lieux.

.- Les coupes de bois s'effectueront en période séche par trongonnage manuel sans I'emploi d’engin
autoporté de coupe ou d’écorcage et sans dessouchage (I'emploi de treuil est autorisé).

- Lesrémanents sont étalés sans prélevements ni rangements.

- Les travaux d’exploitation forestiére sont effectués sur sol sec, ressuyé ou gelé et avec des engins
bien entretenus et fonctionnant avec des huiles biodégradables. Les exploitants disposent de kits
d'absorption destinés a maitriser toute fuite accidentelle.

- Les stockages de bois de débardage n‘excédent pas une durée supérieure a 1 mois.
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- Aloccasion de travaux d’entretien des chemins ruraux et pistes forestieres, toutes les précautions
seront prises pour éviter la dégradation de la qualité de la ressource. Le ravitaillement des engins en
carburant se fera en dehors du périmétre de protection rapprochée. Les engins seront stationnés en
dehors de chaque PPR.

. Réglementation de la RD4085 a mettre en ceuvre dans un délaide 2 ans :

. la création de fossés permettant que I'évacuation des eaux pluviales et de lessivage issues de la
RD4085 soit assurée en dehors du PPR ; le nettoyage et le curage des fossés seront réalisés de maniére
réguliére pour assurer une évacuation permanente de ces eaux pluviales.

- La mise en place de solutions techniques adaptées 3 la prévention des pollutions issues d'un
accident routier sur la RD 4085 avec renversement sur la chaussée d’une quantité trés importante de
matiére polluante (étanchéification des fossés de collecte des eaux de surface, évacuation a l'extérieur
du PPR, installation de bac de rétention d’hydrocarbure,...).

- La vitesse est limitée sur le troncon de la RD4085 traversant le PPR afin de limiter le risque
d’accidents.

- Les travaux de modification de la RD4085 sont soumis & l'avis des administrations concernées. A
I'occasion de travaux d'entretien ou de réparation de la RD 4085, toutes les précauvtions seront prises
pour éviter la dégradation de la qualité de la ressource. Le ravitaillement des engins en carburant se
‘fera en dehors du périmétre de protection rapprochée.

- Le parking existant dans le PPR sur la RD4085 est supprimé ou condamné.

Chapitre 2 :
Production et Distribution de I'Eau Potable

Article 9 : Autorisation de production et de distribution d’eau pour la consommation humaine

La commune de Castellane est autorisée a utiliser I'eau des captages des sources de Lagne et Basse
Lagne pour la production et la distribution au public d’eau destinée a la consommation humaine.

Article 10 : Protection de I'adduction et de la distribution

Toute connexion particuliére au réseau d'adduction et de distribution de l'eau destinée a la
consommation humaine ne doit pas perturber le fonctionnement du réseau initial ou engendrer une
détérioration de la qualité de l'eau distribuée. En particulier, I‘'ouvrage de connexion doit étre muni
d'un dispositif de disconnexion certifié anti-pollution et vérifié périodiquement dans le cadre d'un
contrat de maintenance. Ce dispositif doit empécher les phénoménes de retour d'eau.

Toute connexion particuliere au réseau d'adduction et de distribution de l'eau destinée a la
consommation humaine est soumise & autorisation de la commune de Castellane.

Les surverses des réservoirs doivent &tre munies d’un grillage ou d’un clapet anti-retour afin d’éviter
I'intrusion des petits animaux.

Un schéma d‘intervention fixant les dispositions & mettre en ceuvre en cas de poliution accidentelle
des eaux doit &tre établi dans un délai de 2 ans 3 partir de |a publication du présent arréte,
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Les matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de
distribution d‘eau destinée 3 la consommation humaine doivent disposer dune attestation de

conformité sanitaire.

Article 11 ;: Autorisation de traitement de l'eau

L'eau brute issue des captages des sources de Lagne et Basse Lagne doit faire I'objet avant distribution
d'un traitement de désinfection en continu, y compris pour les abonnés desservis avant les réservoirs :
- Soit par rayonnement ultraviolet. L'installation devra satisfaire aux dispositions techniques de
Iarrété du 9 octobre 2012 relatif aux conditions ‘de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs
équipés de lampes a rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée a la
consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et 1) du code de la santé publique.
Le réacteur UV devra notamment, lors de son utilisation, garantir la délivrance d'une dose de
réduction équivalente (DRE) minimum de ‘400 J/m? & tout moment, pour le domaine d'utilisation
spécifié.

- Soit par un autre traitement de désinfection agréé et adaptéala situation. Ce traitement devra étre
conforme aux dispositions prévues par l'article R. 1321-48 du code de la santé publique et ses textes

d’application.

La commune de Castellane doit assurer la maintenance des dispositifs de désinfection de I'eau ou
souscrire auprés de I'opérateur de son choix un contrat de maintenance.

Seuls peuvent étre utilisés les produits et procédés de traitement des eaux destinées a la
consommation humaine autorisés par la réglementation en vigueur.

Le manquement aux objectifs de qualité microbiologique de I'eau distribuée doit conduire notamment
3 une évaluation de l'efficacité du dispositif de désinfection de l'eau et, en cas de besoin, a une
modification de la filiére désinfection.

Tout projet de modification de la filiere de traitement ou des produits utilisés doit faire I'objet d’une
déclaration ou d'une demande d’autorisation auprés de la Délégation Départementale de I'’Agence

Régionale de Santé.

Dans le cas d'une modification significative de la qualité de I'eau brute mettant en cause l'efficacité du
traitement, la présente autorisation pourra étre modifiée par décision préfectorale.

Article 12 : Surveillance de la qualité de l'eau et des installations

La commune de Castellane doit veiller au bon fonctionnement des systémes de production, de
traitement et de distribution et organise la surveillance de la qualité de l'eau distribuée. Les ouvrages
de captage, les dispositifs de protection et de traitement et les systémes de distribution doivent étre
régulierement entretenus et controlés.

En cas de difficulté particuliere ou de dépassement des exigences de qualité, la commune de
Castellane prévient la Délégation Départementale de I'Agence Régionale de Santé dés qu'elle en a
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connaissance. Dans ce cas, des analyses complémentaires peuvent étre prescrites aux frais de

I'exploitant.
Tout dépassement des normes de qualité de I'eau devra faire I'objet par la commune de Castellane

d'une enquéte pour en rechercher l'origine, de I'information de la population et de la mise en place
d’actions correctives voire de la suspension provisoire de |utilisation de cette eau en vue de la
consommation humaine. En cas de persistance de ces dépassements, les autorisations pourront étre

retirées.

L'ensemble des mesures, interventions, travaux et observations est consigné dans un registre
d'exploitation mis a disposition des agents des services de |'Etat.

Les matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de
distribution d’eau destinées 3 la consommation humaine doivent disposer d’une attestation de

conformité sanitaire.

Article 13 : Contréle sanitaire de la gualité de l'eau

La qualité de I'eau est contrdlée selon un programme annuel défini par la réglementation en vigueur.
Les frais d'analyses et de prélévements sont a la charge de la commune de Castellane selon les tarifs et

modalités fixés par la réglementation en vigueur.
Conformément 3 I'article R1321-17 du Code de la Santé Publique, des analyses complémentaires, a la
charge de la personne responsable de |a production ou de la distribution d'eau, peuvent étre réalisées.

Article 14 : Dispositions permettant les prélévements et le contrdle des installations

Les possibilités de prise d'échantillon :
Un dispositif de prise d'échantillon d’eau brute doit étre installé délai de 2 mois au niveau de

chaque ouvrage;
- Un robinet de prise d'échantillon de I'eau traitée doit &tre installé dans un délai de 2 mois en sortie

du réservoir de Briges.

Ils sont aménagés de facon a permettre :
- le remplissage des flacons : hauteur libre d'au moins 40 cm entre le robinet et le réceptacle

permettant I'évacuation des eaux d’écoulement a I'extérieur du bati,

- le flambage du robinet,
. Fidentification de la nature et de la provenance de I'eau qui s'écoule (signalétique, plaque gravée).

Les visites et contrdles sur place :
Les agents de I’ARS, du laboratoire missionné par 'ARS pour le contréle sanitaire des eaux, des services

de I'Etat chargés de I'application du Code de la santé publique et du Code de I'environnement ont
constamment libre accés aux installations autorisées. Les exploitants responsables des installations
sont tenus de laisser  leur disposition le registre d’exploitation.

Article 15 : Information sur la qualité de l'eau distribuée

Sont affichés en mairie de Castellane, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur réception :
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. lensemble des résultats d'analyses des prélévements effectués au titre du contrdle sanitaire,
- les synthéses commentées établies par la Délégation Départementale de I'Agence Régionale de
‘Santé sous forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.

Les remarques essentielles formulées par la Délégation Départementale de I’Agence Régionale de
Santé concernant la qualité de I'eau et la protection de la ressource devront apparaitre annuellement
sur la facture d'eau de chaque abonné, ainsi que les informations relatives au nombre et au
pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés au cours de I'année écoulée.

Chapitre 3.
Dispositions Diverses

Article 16 : Plan de récolement
La commune de Castellane établit un plan de récolement des installations a l'issue de la réalisation des

travaux. Celui-ci est adressé a la Délégation Départementale de I'’Agence Régionale de Santé et 3 la
Direction Départementale des Territoires dans un délai de 3 mois suivant |'achévement des travaux.

Article 17 : Respect de l'application du présent arrété

Le bénéficiaire du présent acte de déclaration d'utilité publique et d‘autorisation doit veiller au
respect de |'application de cet arrété y compris des prescriptions dans les périmétres de protection.

Tout projet de modification du systéme actuel de production et de distribution de I'eau destinée a la
consommation humaine de la commune de Castellane devra étre déclaré au prefet, accompagné d'un
dossier définissant les caractéristiques du projet.

Article 18 : Délai et durée de validité

A A Y e

Les installations, activités, dépdts, ouvrages et occupations du sol existants, ainsi que les travaux et
aménagements décrits doivent satisfaire aux obligations du présent arrété dans un délai maximum
d’un an i compter de la signature du présent arréte, sauf mention particuliére précisée aux articles

concernés.

Les dispositions du présent arrété demeurent applicables tant que le captage participe a
I'approvisionnement de la collectivité dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 19 : Servitude de passage et d’exploitation

La commune de Castellane doit avoir accés a I'ensemble des ouvrages pour l'exécution de travaux,
I’exploitation et |‘entretien des ouvrages d’eau destinée a la consommation humaine, y compris les
réservoirs, pour le passage des agents chargées du contrdle sanitaire des eaux, des entrepreneurs ou
ouvriers, ainsi que des véhicules nécessaires a la réalisation de ces opérations.

Les éventuelles indemnités qui peuvent &tre dues aux propriétaires et aux occupants des terrains font
I'objet d’accords a I'amiable entre eux et la commune de Castellane. Faute d'accord a l'amiable, les
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procédures applicables en matiere d’expropriation pour cause d'utilité publique seront appliquées.

Article 20 : Notifications et publicité de I'arrété

Le présent arrété est transmis a la commune de Castellane et 3 la communauté de commune Alpes
Provence Verdon en vue de, pour chacun en ce qui le concerne :

- la mise en ceuvre des dispositions de cet arrété,

- sa notification sans délai aux propriétaires, ou a défaut les ayant droits, des parcelles concernées
par les périmétres de protection, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- la mise 2 disposition du public,

- l'affichage en mairie pendant une durée de deux mois des extraits de celui-ci énumérant
notamment les principales prescriptions auxquelles les ouvrages, les installations, les travaux ou les

activités sont soumis,
- linsertion en caractéres apparents dans deux journaux locaux d’une mention de cet affichage,
- son insertion dans les documents d’urbanisme dont la mise & jour doit étre effective dans un délai

maximum de 3 mois apres la date de signature du préfet.

Le procés verbal de I'accomplissement des formalités d'affichage est dressé par les soins du maire de
Castellane.

La collectivité compétente transmet a la Délégation Départementale de I’Agence Régionale de Santé
dans un délai de 6 mois aprés la date de la signature du préfet, une note sur l’accomplissement des

formalités concernant :
-. la notification aux propriétaires des parcelles concernées par les périmétres de protection;

- l'insertion de I'arrété dans les documents d‘urbanisme.

Article 21 : Droit de recours

Toute personne désirant contester le présent arrété peut, dans un délai de deux mois a compter de sa
notification, saisir :

d'un recours administratif,
o le Préfet des Alpes de Haute Provence, sous la forme d’un recours gracieux ;
« le Ministre chargé de la Santé, sous la forme d’un recours hiérarchique ;
. d‘un recours contentieux le Tribunal Administratif de Marseille (22-24, avenue de Breteuil 13 281,
Marseille cedex 06). Le tribunal administratif peut aussi étre saisi par l'application informatique
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Dans le cas d’'une décision expresse ou implicite de rejet résultant d'un recours administratif, le
requérant dispose de deux mois, pour déposer un recours contentieux aupreés du tribunal administratif
de Marseille ou sur www.telerecours.fr.

Article 22 : Mesures exécutoires

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes de Haute Provence,
Le Maire de la commune de Castellane,
Le Président de la communauté de commune Alpes Provence Verdon,
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Le Directeur de I’Agence Régionale de Santé Provence Alpes Cote d’Azur,

La Directrice Départementale des Territoires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera publi¢ au recueil

des actes administratifs de la Préfecture des Alpes de Haute

Le préfet

Liste des annexes :

Etat parcellaire- 10 pages
Plan parcellaire des périmétres de protection - 2 pages

Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Alpes-de-Haute-Provence
CS 30229 - 04 013 Digne-les-Bains Cedex — Tél. : 0413 55 88 20 www.ars.paca.sante.fr

17729



62T/81

Iy ojUBSEOEd SIE MMM OZ 88 SS €L 0 ¢ |91 — XpaD suled-sa)-audid €10 ¥0 — 6ZZ0E SO
asuano.ig-eaneH-op-sad)|y sep sjeiuawanedsq uonedspq — piues op ajeuoidgy 9ously

auRjIISED 9P AURW SasuLop - selaudoad ap sawBLO|

SaLUE SI0u no!

FouRssieu ap MEQ FoULSSIRU AP 1B 255HPY W

5334 sanelandoly

£861 £d L2 IRYTII3LSYD ANYTZLSYD OT1H0 - pNjeg £ 20 Uelg apri-uesf 102040 .E;
seLuR siow g

AOUESSIEU &p ajeq AAUESSIEY IP NN s SAIPY wWeN

HESEPED IOLIEW €] £ SUII5W sdneatdold
BLEL) ¥ocl 02081 1107 W QCGSL - 185 i 3001 aubE 2] 571 =)
LT05} ] DSTEL Zoy8 subeT 2 ET) 2
oW asudwa | .wasudwl | W age1oy BSSR|IBINEN ISSaIpy agjessegd N U3 ag
sioH 21agiedng e
1dd 2pnuALag ajensepes uoneubisag

aubey ssseg 19 o:m.a._ 2] ap sabeydeq

ANYTIILS I 9P AUMULIOD €] INS S§9NYE SuiBlISL

g

INTIIZLS 70 8P AunuRueD | abeiano,p aniep

kida

JAVIGIWNNI NOILLDTLO¥Md 30 F8L3WIM3d NA IHVTIIOUVYC 1713

| 9xauuy



6T/61

1J3jUBsBORdSIETMMM OZ 88 SS €L #0 : '19L — XaPpaD suleg-s3|-audig €10 ¥0 - 6Z20€ SO
20UaA0Ig-81NRH-3p-53d |V sOp Bjeudwaneddq uoneds|pq — pues ap djeuoiBay sously

SUBJ[OIEED AP FLIELL SSULCP : SA1BLKd0d 3D SUBLD

aauue Siow anof
‘ 0URESIEU P 2jeQ . @ouessieu sp nary assaupy | wop
—_————————— B sjaau sansudosd ]
. INYTIFLEYS i .
{ i / : 0710 - SIEANES [23URYY Bl - SLEY UT INTTTILSYS 3G INOWINGD
SgulR Siow Jnol |
BJULESIEU 9 2} 32ULSSIRY 3D N8I sSAPY oM
SRIISLPED FDLIVW € € SISl Sase)adoid
C q05 005 Tl ] ENER ] I vl [ ]
slu asiadusa | Ly asuduig | AU ajejol 8880[] J e | IssIPY | sifsued N uonIas
804 aloytedng } |
Idd IpnUAISS Jjenseped uoneubisag

aube sseeg 10 sube v ap sabeyden
ANTYITILS WD 8P AUNLLALIOD ) INS SIS SUIBLIS ]

INTTI3LSYS Op aUNLUIDY) | SbRIsN0,p BUIIEH

Z idd

JLVIGIANI NOILDFLOUd 30 FH1TMINID NG VT TIEFOUVd 1vi3

| @Xauuy



62T/0T

I 2IUES E0EA SIE MMM OZ 88 §S €L #0 ¢ ‘91 — XapaD suleg-s3|-audid £10 0 - 6ZZ0E SO
22UaN0I¢-2INeH-oP-sad|y Sop aeIuswanedsq uoneds|pq — Piues op sjeuociday aously

SUBHAIERS &P MBI SaouLOP : s)audeid ap ssulBlo

agliue L Bl Jnol
a0ULESIRU ap Jje(] souessIeU 20 naty asEPY WO
$199. saulejaudoid
€581 €0 iC ANVTIILSYD I TILSTD OTL¥0 - PRled 871 &p ueld spneja-ussp 10200 .sL
Ialuue SioLl Inoi
JouEss[eU op ®B(Q 2OURSEIGU 2P NALY ass3pyY wopy
SR NEEpED 201NBW 2] B S}LIISUI SanelaLdold
DEBL | 0481 PEES @noer 107 EV R 15t ]
DGETH | g8 0coo) 40 -\ DZOeY - (S W 000 2uDe] 87 ST o]
—crel | Icodl DRZEL Tode aube el £Zl FEE
0 | SEEl SPEL Z0ME 2ude} el i 2
=W | swasudwl | W ajejor 888} J unmEN assaipy 38 N uoHIasg
asudwo s1oH | ojoipiedng
Hdd pPmIAIeS ajensepes uoneubisag

33HI0UddVY NOLLDTLO¥d 30 FHIIWRIEd NA FANTI33Uvd 1V1d

aubey asseg 1o sube £ ap sabejde)

ANYTIELSYD 9P SUALLILLOD B| NS SSMIS SUrLa L

INYT131S¥D 8 suntlLie) - 8DeiAno,p aiel |

| axauuy

b ddd



6T/1T

11791UBS BORT SIETMMM 0Z 88 §S €L b0 & 191 — Xopa)D suleg-sa-8uliQ €10 v0 — 6Z20E SO
90UBAOI-2INEH-ap-sad|y sap ojejuswanedaq uoiledp Qg ~ PIues ap djeuciday asusly

SUBJIOISED OP JLEVLL €2UUCE : eajoudoid ap sauIBlD

]
asUue SiaLL anol
sauessieU ap Ieq | assaupy | woN
giaau saneeudold
¥ | NOSIVHO .
/ ! ! } _ 00250 - SANYL 87 - ANS XIOGNTWIA SHOTANTD NOSIYI 108
Teeuue || mow nol |
= aoUUSERU ap 2jeQ 0UESSIBL 3P NS | assapy | oM
ajeNsepR] doLneL B ¢ sitdeul saneaisdoid
P Beol 0LLE 201 ! suoe o] | 1Tt ]
0 SO8E 5988 1y} i aube 87 ] Ll =)
Au ssudwia | w asudurg | u 390} ISSL}D / SN _ . TSPV I - Ajadied N uolinag
BJOH siaedng | ) ! :
Hdd spmiialag a|ensepes woneudisag

suBe] ssseg 12 sufe e ap sabeydey
IriTIIILSY D 2P AUNWLUDD B INS SINLS SUBLIE ]
ANTVIILST D @p SUALLLDS | GDBIANC,B allej)
¢ Hdd

JIHOOUddVY NCILDTL0Yd 30 FULIWHIH NA FYIVITIDUYd 1vid

| 9Xauuy



61/7T

1J'91UESEDRT SIE MMM O 88 SS €L 0 - 'IRL — X3pP3D suleg-sa|-audig €10 ¥0 - 6220€ SO
20UBAOIG-2INEH-0P-5ad|y sop ojRauswaredpg uonedajaq — 9iues ap ajeuoiSay souUsdy

BUB|[3158] 3P LRI SSBULICP - s9lpudosd 3p sauiduo

Saude Sow | nol
IOUTSSITU ap g sauwssiey ap nai 883DV WON
8|9au sanesudoid
oril ¥ 6T INTTIZLSYO INYTIZLSYD 0T #0 - auben = usnT ISYNTHLY W
2aULR SI0W Jnof
B SoUEesIeU op aleq] SOURSSIEY op NI ossaipy woN
2[EN}SEPED S2LIRW B] ¥ SluosUl saneaudold
DBGE 000T 0855 203 i autet ey ) ozt 3
i} 052l Qgsaet Z0% 1 auDe] 8 _ ] £l 2
A asudwa | tuasudug | v a{ey0} I88e[] | 2MEN I asspPy i,._ 9fi8died N uen28s
SI0H aiiptadn | |
TV __9[RASEped uoneud|sag

sube aseed 12 sube] o ap sabejde)

INYTISLSYD 2P SUNLULWOS B) NS SDNIIS SuBLIS)

NV 1131575 Op GUNWALDT : SDEIANG,P L2,

£ ddd

JIHIOHIIVYE NOILDIL0YHd 30 JYLINIHIC NA FHIVITEDUYd 1¥i3

| SXBUUY



67/€T

i3’olues’eded sIe'MMM OZ 88 SS €L 10.° 191 — XapPaD suleg-se|-auiq €10 ¥0 - 6220 SO
20UaA0Ig-9INEH-ap-sad|y sap seiuswaiiedaqg uonedaeq — s1ues ap ajeuociday adualy

auepelse) 9p BLIEW €2aUUOp : sajeudeld ap saulBug

I _
aguue 10U ol i i
ajlessieu ap aeq SIUBSSIEU ap Nl ! A8IAIPY | Wiop
Sj8a1 sane1audold
} g 1 T
SpEL a0 at ITUISHYW | MIOONYINSA OTLP0 - M5 n._wp,_ HAOPNT T FIONYIN W
‘aouuE B0 ol i o
aJuessieu ap ajeq 22UBSSIRY AP NB1] | FRSAIPY | Wop
[eIISEPRD ADLBW B| B 811263 Sauealidoid
i 36.¢ 0BE cOug i Jeany, i i ]
0 firasis] 056 2gug | Judnyg | 01 2
olrel as6% gogllL <0l | IBYNH | 3% 3
oLu asjachw | L asisdwig | U He0) 9S8E[D | aMNEH i o883Ipyg i atjested N uopDag
SI0H spixdng _ |
Hdd apnmiases ajenseped uoneubisag

aufie] ssseq 19 aube ey ap safeydes

FNYTIELS YD 2P sUNLUWOD Bf NS S0M)|S SUelIaL

IHNY 1131670 9P SUNURLDD) . DBIARG,p SIHEH]

¥ Hdd

JIHI0UddVYH NOILIILOUd 30 JHIIWId NT IHIVITIONVd 1vi3

| axauuy



6T/¥T
JjeIuesesed sIe MMM OZ 88 55 €L #0 ¢ IPL — X3P3D sujeg-sa|-2uid €10 #0 ~ 6ZZ0E §O

2ousA0Ig-sINEH-ap-sady sap djeluawaliedaq uoness|ea — PIUES 3P 5|euoISay 2ouaBy

FUBYIST] AP AW SIFIVOR © sxpudoad ap samBug

SFUUR S1OLW anol’
SIURSSiEY ap e asuessieu ap nal assaIpy WON
) sj32l saaEieldoid
apsl a0 ot SNYTIALEYD SNYTIZLSYD 02490 - sulef e TUITANIY 8 SUSNDOEL YFINYD Suiy
BIUUE SioW anel
aBUESS|EU ap feg ADUESSIEU 3P O assAPY woN
S{ENSEPEs SOLIEW ] & 5jUosul saueiaudodd
2848 Q0. PEER 00 oBANHT WG, )
25358 oage ored 2048 SBGOMT ¥4 )
-ud dspudwe | -w asudwiz | o1 e ASERYD) § DANIEN asspy IYBIEH N uonsag
SIOH u.me..,_:m
Hdd IPNPAIIS apexseped uoneuthisag
suBD] aseeq Jo ouben 61 op sabEdeD)
Ty 131570 ep SUNWLIOY 8] IS SIS SuleLat
3 INTTISLSY) Op SUMLLUDY | S0RIAND,R SiBIN

S Had

33HO0UddYY NOILD3L0Hd 30 IMLIWINI NG FWIVTIIDEVd LviE3

| axauuy



6T/ST

Iyajuesteced sie’ MMM OZ 88 §§ €L $0 © 9L — X9paD suleg-s9j-ousid €L0 ¥0 - 62Z0E SO
22uUBA0.g-2INEH-ap-sad|y sap ajeIuswanedaq uoireds|eq — pues ap sjeuci3py aousdy

SUB{a1SE?) 6P SLIBW &38UUCD : sajoiidoid op seubLn

T \
Er] SioW - anol i |
aolessiel ap 2B SOUBSSIEY ) N | assaupy | wopn
]9y BNRBUT0I]
- —
11 i0 8l SHIYE 5371 320 _ - SIS ] 9P mscwﬁqm%wwmmw% cc%%wm_ NLLYIN 99U 328 NTAYD Ui
DU sl Jnol r
SoUeEsIoU op a3 SOURSSINY 5P NI l asealIpy WoN
SJRASLPED FOLQVLI B B SIUDSUI Sauie1a{adoid
) 0 0DSe coug JBGNHT ] bi 2
Au asiadues | L ol Al afero} 98881 / euniEN sy | ored M uonaeg
830K sioiadng _
Hdd spnyaies glenseped voneuBiseq

aubeq aaeegd 10 sube B ap sabelden

MY TI3LSVD 2P 2UNLULIOT Bf iNS 58018 SUIRLIS L

INTYTIZLSTD 8P aUNURUDD : S0BIANG,D 3Jl1BY
. 9 ddd

FTHDIOUDdVY NOILDI1LOMd 30 IHIIWIMIE NA INVITIOUVd 1v13

| axauuy




62/9T

iyajuesesed sie mmm 0Z 88 SS €L b0 ¢ |91 - XopaD suleg-sa1-audid €10 #0 - 62Z0€ SO
35UBA0I4-B1NEH-op-sad|y sop ajeiuswanedaq uonedypg — Paues sp sjeuoi3ay soudly

URIHISED 3P SLIIE SHPUUCP : S$21Ldosd 3D SUIBID)

"_
] m_nc._‘. | anol
SoLIEesIET 5p Sj0 3oURSSIEY A NAYY ﬁ 8SAUPY | woN
I Sjaal saiimaudoid —
; ," SHIVE S INDIG 000HT - SIRUIRLC &30 } :
! { i P _* 2907 ', - 13404 S30 TYNOILYN 30kido|  SHNLTNOROV.T 30 RSN wva3f
e sicw nof 4 _
0UESSITY 9P N 2ssUPY wop
s[easepes oLIEW 2] B SILDSUI saligssdoig
|
0 Tcalh BrETES Z01 _ BN ] BT )
0 0#06C QF08T Lgug | JedinH,] | A0t o
3] ogsy 0E3¥ 51| 8GN T ] QgL 2
0 [hastots [t):4=11% Ladg oB(NH ZCt 2
ot astiduia | Auasiidwl | u amo) 288D/ amME ISBRIPY fjadued N uelias
S10H sioiedng ~ | -
Ydd spminies ajensepes uoneubisag

sube esseg 1o aube e ap sabnde)
MY TI3LSVD @P auUnlulod e Ins $30j1S stiela]
ANTTIILSY D #p sununued | a%eaano,p allep

£ Hdd

FAHIOHddVH NOLLDTLOYWd 30 U LIWINTE NG FHIVIT3DYYd Lvl3

| 9X3UUY



67/LT

IF9IUESEORT SIEMMM OZ 88 §§ EL ¥0 1 '|PL ~ X8paD suleg-so|-suBid €10 0 — 6ZZOE SO
20UBN044-91nEH-ap-sad|y sep @jeruawoanedaq uonedgag - diues ap ojeuci3ay aoualy

suRjjaIse] 9P suew 39Uuop : sajaudosd ap sawbuO
spuue SO anal
SOUDSSINY ap a1eQ oUvsSSIEU 3p A1 _ 2883UpY WO
§]99: sasmgudolg
0861 10 [at] SNTSONTIN INTVTISLS YO 0T P0 - oA uies sl 2T HIAMMTD SeU SuBRREN Y S|
6151 £0 L SHIvE ST 3NSIC INTTTILSTD OTL#0 - 10307, Jules a0 12 UaRSEIRS [INSY W
aguLe SIoW nol —— — o
azuessieu ap aleq sOURSSIEU 9P NAI 2ESAIPY Wop
2[RNSEPED SDLBW ] B $1I0SUI saneiNidold .
0zee Qazz DL G €0L SaBeT el 35} o)
W asudwa | s esudwiy | -w agejoy 2858} ; JUMEN @888.IpY 3EEd N [ITTRESS
BI0H aouladng !
Hdd 3pNiAIAS gjensepes uoneusisaq

aufie] asseq 19 aube] v op sebeide)
SNYTI2LSYD 9P SUMULLGY B NS SeNlIS SUELS)
InFTITL YD 0P SUnLILIOT) - aDBIAND D B11EN

8 ddd

JIHD0UddVYH HOLLDFLOH 30 FHITWHId NA JUIVTIIIHVL IVi3

| 9XaUuy



6T/8C

\ : eiililﬂisgiil

“08( 0200 "W . { i i e 2

AT YN VT
L wrpnt W WFELAVD

|- senvpot <X

— wEBRIT~A

R L RVIN VIV T YL
SHATV SHT SUGHVY LS 0L LP0
LRl dg - 2u1PY | 9p samyg
Ot (4 = W2d2f « suppinops)

3GHD A0

V

hl_.,—a_ 11
WAV

SeIpeI BONO3)0ad 9p SNIWLIDJ

|| @xauuy




6¢/6T

®

I33ues eced sie MMM OZ 88 §S €L 10 : 'I19L — XapaD suleg-sd|-auBid €10 ¥0 — 6ZZ0E SO
22usnoLd-s1neH-ap-sad]y sop ajeIuswenedeq uoneds|aq — piues ap seuci8ay aduely

T e
/ (Hdd) eeusoiddey \ . - ._ )
¥  UOURSIOIG 3p SNiRuikivd N o N -\ / l
LY hY f.f j ¥
\ f 0z, N\ N
AY * N s A

ﬂ—. —vo /..,..., 41&5‘\\\ J.ﬂ“,,.u.r , _q,._n

e N L VN K \ Y |

ZiLD ......l....!..nrx., \ \J

ll.ll.l'lllll‘l“" ..... f
= 1, ﬁ , Zélo /
LD le 0LLO \ f
I , \
| W g2to \
| a»r;&v:iri:..f!r \ / 5210\ ligd) aepe
‘H _,w \ \ DA
ZoLo N apesen o
601D
£oL0
OO / ~
w.z\\\ #0LD ;fﬂfj/
Ll % B _M_

(¢0) IANVTTILSYD @p sunwwiod %
oube] assegd 19 sufie e op sofeyden sap -

NOILO3LO¥d 30 SFULINNI |\

1| xauuy






